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GRANDCOUR  (VD)

Chateau d'eau de Grandcour
F. cuve : 517 msm
TP : 526 msm
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CUDREFIN (VD)

HAUT - VULLY (FR)
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TP : 555 msm
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Réservoir de Champmartin
TP : 525 msm
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DELLEY - PORTALBAN (FR)

VULLY - LES - LACS (VD)

Réservoir Villars Le Grand
TP : 518 msm
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Station d'ultrafiltration
Cudrefin (2012)
Altitude : 434 msm
Capacité : 3'000 m³/j
                 4'500 m³/j

Réservoir et STAP
Condémine (1992)
Altitude : 492 msm
RA : 1'800 m³   1'500 m³
RI : 500 m³
Capacité: 1'450 m³/j
                4'500 m³/j

Réservoir de l'Allou (1993)
Altitude : 589 msm
RA : 2'500 m³  3'500 m³
RI : 500 m³ 1'000 m³

STAP de Praz (2002)
Altitude : 434 msm
Capacité : 1'200 m³/j
                 2'400 m³/j

Station de filtration
Portalban (1970)
Altitude : 432 msm
Capacité : 7'200 m³/j
                 12'500m³/j

STAP de Delley
Altitude : 511 m.s.m
Capacité : 2'650 m³/j
                 4'000m³/j

Réservoir sur Le Mont (1968)
Altitude : 529 msm
RA : 1'500 m³  4'000 m³
RI : 1'000 m³
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PDDE / PIEP (2014 - 2015)

PDDE - PLAN DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU

PIEP - PLAN DES INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE

Plan d'ensemble du réseau - ABV

PDDE / PIEP
VD5890-002

RBA DFA04.11.2015 1:10'000 189 x 66.8 cm 1.26 m2

LEGENDE :

Conduite de l'ABV

Conduites des communes membres de l'ABV

Conduites de captages

Limite communal

Chambre de l'ABV

Station de pompage

Chambre communale

Réservoir de l'ABV

Réservoir commune

Station de traitement

Emprise des zones à bâtir (ABV)

Câble de commande de l'ABV / liaison radio / liaison téléphone

Conduites des communes non-membres de l'ABV

SYMBOLIQUE DES CONDUITES:

A = Acier
PE = PEHD
PVC = PVC
F = Fonte

Généralités :

F 100
Diamètre interne effectif

Matériaux

Matériaux :

E = Eternit

Conduite à renforcer

Ouvrage à renforcer

Conduite à supprimer

Nouvelle conduite

Connexion possible

Nouveaux ouvrages / Ouvrages supprimés des PDDE des communes

X.X

X.X
2000

X.X

X.X2000

Pression statique actuelle, réservoir à vide (réseau actuel) (bar)

Débit de soutirage (L/min)

Pression dynamique au débit de soutirage avec le réseau actuel, réservoir à vide (bar)

Pression statique future, réservoir à vide (réseau selon PDDE) (bar)

Débit de soutirage (L/min)

Pression dynamique au débit de soutirage avec le réseau futur selon PDDE, réservoir à vide (bar)

PASTILLES DE PRESSION:

ABV - Association intercommunale pour l'alimentation en eau des

communes vaudoises et fribourgeoise de la Broye et du Vully


